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Istn. przewód wodociągowy PE110mm

Istn. przewód wodociągowy PE110mm

proj. sieć wodociągowa PE100RC
SDR17 PN10  Lc=207,0m
odc. 1-7 ØPE110mm L=195,0m
odc. 2-10 ØPE90mm L=8,0m
odc. 3-11 ØPE90mm L=1,5m
odc. 5-12 ØPE90mm L=2,5m

proj. rura przewiertowa PE100RC
SDR17 PN10 PE225mm L=6,5m
przejście pod rowem przewiertem
sterowanym

UWAGA:Zbliżenia i skrzyżowania z kablami enN  i Tp 
zabezpieczyc rurami dwudzielnymi AROT A110 PS L=1,0m

proj. sieć wodociągowa PE100RC
SDR17 PN10  Lc=207,0m
odc. 1-7 ØPE110mm L=195,0m
odc. 2-10 ØPE90mm L=8,0m
odc. 3-11 ØPE90mm L=1,5m
odc. 5-12 ØPE90mm L=2,5m
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